
























































































建物番号66「本山グリーンシャトウ」

［建物概要］

RC造 4階建て。集合住宅 (1階含） 。1970年 6月の竣工。東西方向 3スパン＠6.0m、南北方向2ス

パン。建物 1階略平面図を医 66.1に、柱断面と配筋詳細を図 66.2に示す。非構造壁の厚さは 140mm 

で、9<!>@250の縦筋。モルタルのかぶりは厚く、 40皿 恥

［被害概要］大破 (1階）

1階北側柱が西へせん断破壊。北側の被害が著しく、南側は被害が少ない。
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建物1階略平面図

C1 C2 

断面 450 x 450 mm 500 x? mm 

主筋 丸鋼 2X4-22<J, 丸鋼 2X4-22<p 

帯筋 丸鋼 9¢@300 mm 丸鋼 9<1>@300 mm 

端部余長40mm 

g［口 ［ 口
| | I I 
450 566 

図66.2 柱断面と配筋詳細

建物番号67「旭マンショ ン」

［建物概要］

RC造 5階建て。1階店舗、 2階以上集合住宅。東西方向 lスパン＠8.3m、南北方向 4スパン＠4.2皿

壁式ラーメン構造。北側に階段室。建物 l階略平面図を図 67.1に、柱断面と配筋詳細を図67.2に示す。

［被害概要］大破

東側の壁柱が南北方向のせん断圧縮破壊。1階柱頭では柱脚の鉄筋6本が3本に減っている位置で破

壊している。帯筋は、破断1本、端部90゚ フックはずれ 1本の他、開いたものはほとんどない。
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建物 1階略平面図

C1 C2 

断面 ? x 600 mm ? x 600 mm 

主筋 異形鉄筋？x6-D25 異形鉄筋？x6-D25

帯筋 丸鋼 9¢@130 mm 丸鋼 9¢@125 mm 

両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長50~60mm 

怠口 怠ーロ
7酉沐明- I I 

詳細不明

図67.2 柱断面と配筋詳細

図 67.1

建物番号68「高橋塾等」

［建物概要］

RC造3階建て。主筋には異形鉄筋D22、帯筋には丸鋼9¢ 

［被害概要］中破

1階柱が 1本せん断破壊。

(120mm間隔）が用いられている。

建物番号69「本山田中住宅 （県住宅供給公社）」

［建物概要］

RC造4階建てo l階店舗、 2階以上集合住宅。東西 lスパン＠5,3m、南北方向は3スパン＠6.6mで、

南側 lスパンのみ、東西2スパン＠5.3mとするL字形平面。北妻に外階段室がついている。ラーメン

構造。建物 1階略平面囮を図69.lに示す。柱主筋は丸銅22¢、帯筋は丸鋼9<t>@300mm。端部の形状

は確認できず。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階が屈崩壊し、1層上部は着地し、南へ残留変位あり。1階柱の配筋詳細は調査出来ず。北側妻壁

は東西方向にせん断破壊。西側妻面の南北方向の妻壁は西に倒れる。
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図69.1 建物 1階略平面図
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建物番号70「加藤邸」

［建物概要］

RC造 3階建て。1階は駐車場と庭、 2階以上住宅。東西2

スパン＠4.5m、南北 1スパン＠9.0m。1階は、西側の妻に開 g 
ロがある壁があるが、その他には壁がないヒ゜ロティ構造。建 g 
物 l階略平面図を固70.lに、柱断面と配筋詳細を因 70.2に

示す。建設後約 15年 (1980年頃） 。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階東側柱が破壊し、東へ傾斜。残留変形は北へ 135cm、

西へ40cm。西側の妻壁を中心とする捩じれ振動による破壊

と判断する。西側妻壁は面外方向の破壊。
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図70.1 建物 1階略平面図

C1 C2 C3 

断面 500 x 500 mm 500x500 mm 500 x 500 mm 
主筋 異形鉄筋 5x 6-D22 異形鉄筋 7X7-D22 異形鉄筋 5x?-D22

帯筋 丸鋼 13<t,@125 mm 丸鋼 13tt,@1 25 mm 丸鋼 13ef>@100 mm 
両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 55~60mm 
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図70.2 柱断面と配筋詳細図
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建物番号 71「神鋼青木アパート 6号棟」

［建物概要］

SRC造 IO階建て。集合住宅 (1階含む） 。東西方向3スパン、南北方向 l3スパン。建物 ］階略平面

医を図 71.1に、柱断面と配筋詳細を図 71.2に示す。柱断面中心部にアングルを組み立てた鉄骨。かぶ

り大 (80mm)。1972年竣工。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階柱が北へせん断破壊し、崩壊。
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C1 

断面 700 x 700 mm 
主筋 丸鋼4x4-29</, 

中心部にアングルを

組立てた鉄骨

帯筋 丸鋼 13¢@1 00 mm 
両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長 50と90mm 
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図71.2 柱断面と配筋詳細• 
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図 71.1 建物1階略平面図

建物番号72 建物名称不明

［建物概要］

RC造 3階建て。1階は事務所と住宅入口、2階以上住宅。東西方向2スパン＠4.5m、南北方向は lス

パン＠7.0m。1階東側事務所側には耐力壁がない。建物 1階略平面図を図72.1に、柱断面と配筋詳細を

図72.2に示す。
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［被害概要］大破

1階東側柱2本がせん断破壊。北側入り口の非構造壁にせん断ひぴ割れ。2階以上には大きな被害が

認められない。帯筋端部が90°に開いてしまっている。
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図72.1 建物 1階略平面図

C1 C2 

断面 600 x 600 mm ? x 600 mm 

主筋 異形鉄筋 5X4-D19 異形鉄筋 5X 4-D19 

帯筋 丸鋼 9¢@150 mm 丸鋼 9¢@100~125 

両端 90゚ 折り曲げ定落

端部余長 35~45mm

翁□ 恩□］
I I I I 

600 寸法末明

図 72.2 柱断面と配筋詳細

建物番号73 建物名称不明

［建物概要］

RC造 3階建て。1階事務所、2階以上集合住宅。東西方向 2スパン＠4.0,6.0m,南北方向 lスパン6.5m。

1階はヒ°ロティ構造と推量される。北側には階段室に沿う東西方向の壁がある。建物 1階略平面囮を図

73.1に、柱断面と配筋詳細を函73.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階南側3本の柱がすべてと、北東隅柱が破壊して、崩壊。残留変形は北側及び西側へ。南側柱の損

傷により南西に傾く。北東隅柱は西へせん断破壊、南東隅柱は北へせん断破壊。2階以上には損傷が見

られない。
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断面 530 x 530 mm 

主筋 異形鉄筋 4X4-D22

帯筋 丸鋼9¢@1 20 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長35 mm 

恩［口
I I 

530 

図 73.1 建物 1階略平面図
図73.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号74「大同甲南マンション」

［建物概要］

RC造5階建て。1階駐車場、 2階以上集合住宅。1階は、梁間方向に大きな耐震壁。

［被害概要］ 軽微

外の階段室にひぴ割れ程度で被害なし。周辺にも大きな被害はない。

建物番号75「ワコーレ本山フラッツ」

［建物概要］

RC造5階建て。1階駐車場、 2階以上集合住宅。東西9スパン＠9.0m、南北は変則2スパン。1階は

梁間方向および桁行方向に耐力壁を配置しているっ柱断面と配筋詳細をI@75.1に示す。

［被害概要］中破

1階の柱頭柱脚で曲げ圧壊、南側柱頭でせん断破壊している。帯筋の端部が 135゚ 折り曲げにもかか

わらず、帯筋がコンクリー ト圧壊部分で緩んでいるものがある。帯筋折り曲げ角部で破断しているもの

もある。

断面 600 x? mm 

主筋 異形鉄筋 6-D25

帯筋 異形鉄筋 D13@100m 

端部 90/135゚ 折曲げ定

［詳繍不明
|にQ Q 。。 JI
I 
600 

図75.1 柱断面と配筋詳細

建物番号76「芝切ビルシティライフ本山」

［建物概要］

I 

RC造 7階建て0 1, 2階が事務所または店舗、3階以上集合住宅。東西6スパン＠5.5m、南北2スパ

ン＠3.0,7.5匹 1階南側には壁が見られ、西側妻面には非構造壁。建物］階略平面図を図 76.lに示す。

［被害概要］中破

東側要面にある非構造壁に面外曲げ破壊、柱 1本で曲げによる主筋の座屈、南北方向の耐力壁にせん

断破壊などの損傷が見られる。
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図76.1 建物1階略平面図

建物番号77「マクドナルド 2号線芦屋店」

［建物概要］

RC造2階建て。店舗および食堂。東西方向 3スパン＠5.5m、南北方向 2スパン＠6.0,5.5 m。1階南

側に東西方向の壁、西側に雑壁がある。建物 1階略平面図を囮77.1に、柱断面と配筋詳細を図77.2に

示す。

［被害概要］大破

1階柱頭 ・柱脚で曲げ破壊して、西側に大きく傾斜。
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図77.1 建物1階略平面図
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C1 C2 

断面 500 x 500 mm 500 x 500 mm 

主筋 異形鉄筋4X4-D16 異形鉄筋4x4-D19

帯筋 丸鋼 9¢@200 mm 丸鋼 9¢@100 mm 

両端90゚ 折り曲［f定着 両端90゚ 折り曲げ定着
端部余長45mm 端部余長 70mm

I I I I 

500 500 

図 77.2 柱断面と配筋詳細

建物番号78「マックスポーツクラブ」

［建物概要］

RC造 4階建て。1階は自動車修理工場、駐車場、 2階以上はボーリ ング場などで階高が高い。東西 6

スパン＠5.5m、南北 1スパン＠7.0m。南側には鉄骨構造の建物がある。1本の柱の内部には鉄骨が見ら

れたが、その他の破壊している柱はRC造。1階は梁間 （南北）方向には壁がある。柱断面と配筋詳細

を図 78.1に示す。

［被害概要］中破

1階北側柱がすべて西へ柱頭 ・柱脚で曲げ破壊。

断面 500 x 500 mm 

主筋 異形鉄筋 5x 4-D19 

帯筋 丸鋼9¢@100 mm 

両端 90゚ 折曲げ定着＊）
． 

9 9 9 

8 
b C 

IO b C 

^ ＾ ̂‘• 
| 

500 
I 

*) 135・折り曲げ定着も見られる

図 78.1 柱断面と配筋詳細
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建物番号79「ハイ ツアベニュー」

［建物概要］

RC造 5階建て。1階駐車場、 2階以上集合住宅。東西 lスパン＠5.5m、南北3スパン＠5.5,3.0, 3.0皿

斜線制限によりセットバックしている。 1階は西側および南側に耐力壁。建物 1階略平面因を図 79.1に、

柱断面と配筋詳細を固 79.2に示す。柱梁接合部の帯筋間隔は300mm以上。

［被害概要］大破

1階東側柱が柱頭 ・柱脚で曲げ圧壊、
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図79.1 建物 1階略平面図

西側では北の2本の柱がせん断破壊。

C1 C2 

:： I点母；合苫羞豆翌互;1:：：i::-i：]。X0:;
端部余長 50mm

［口〗
I I 

柱幅不明 I I柱幅不明 1
図79.2 柱断面と配筋詳細

建物番号80「ハヤ:::-、マノンヨノ」

［建物概要］

RC造壁式構造4階建て。集合住宅 (1階含） 。東西4ユニット、南北 1スパン。壁式栂造。北側に

通路、西側に外階段。

［被害概要］大破（基礎）

直接基礎の地盤が破壊して傾斜 (l/75rad程度） 。上部構造は細いひび割れ程度。1階床が大きく乱さ

れており、土間コンクリートが波打っている。

建物番号81「菱井マンション」

［建物概要］

RC造4階建て。集合住宅 (1階含） 。東西方向 1スパン＠8.0m、南北方向3スパン＠5.5m。桁行方向

（南北） はラーメン構造、梁間方向には耐力壁。南側に外階段。建物 l階略平面因を図 81.1に、柱断

面と配筋詳細を図 81.2に示す。

［被害概要］大破

1階西側柱がすべてせん断破壊。西側の開口により柱が短柱となってせん断破壊したものと推定。帯

筋の破断が 1本認められた。東側は損傷が少ない。西側では、 2階以上でも損傷が大きい。
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断面 ? x 650 mm 

主筋 異形鉄筋 4X4-D22

帯筋 丸鋼 9¢@150 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長45mm
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図 81.2 柱断面と配筋詳細

図 81.1

8000 

建物1階略平面図

建物番号82「SELVASATY」

［建物概要］

RC造。大規模な店舗および集合住宅。

［被害概要］ 中破

外壁のせん断ひび割れにエポキシを塗り付ける補修。

建物番号83「レジデンス西芦屋」

［建物概要］

RC造 4階建て。1階駐車場、 2階以上集合住宅。 東西方向2スパン＠5.5m、南北方向2スパン＠5.3皿

1階に壁は見られない。建物 1階略平面図を図 83.lに、柱断面と配筋詳細を図 83.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階柱頭 ・柱脚で曲げ破壊し、崩壊。北へ lm、西へ50cm移動し、北側隣家に衝突。南東隅では西

に Im移動。
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断面 500 x 500 mm程度

主筋 異形鉄筋 4X4-D19

帯筋 異形鉄筋 D10@100mm

両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長80~120mm 
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p ， 

＾ ^  
I 
500 

I 

図 83.1 建物 1階略平面図
図 83.2 柱断面と配筋詳細

建物番号84「三幸ハイツ」

［建物概要］

RC造4階建て、地下 1階。地下駐車場、 1階店舗、 2階以上集合住宅。建物の周囲を廻れず、柱割り

は不明確。南北は3スパン＠4.8m。北西の角が切れており 、その部分では梁が斜めに掛けられている。

1階は西道路側から見ると壁が少ない。建物 1階略平面図を図 84.1に、柱断面と配筋詳細を因 84.2に

示す。

［被害概要］大破

1階北西隅柱が柱頭で圧壊、 南東隅柱はせん断破壊し、大破。地下駐車場には水が溜まっている。
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図 84.1

調査不能

建物 1階略平面図

C1 

断面 ? x 600 mm 

主筋 異形鉄筋？ x3-D22

帯筋 異形鉄筋 D10@100mm

両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長30、80mm

］ 口
l 
詳細不明

I 

図84.2 柱断面と配筋詳細

54 



建物番号85「芦屋第3コーポラス」

［建物概要］

s進 5階建て。集合住宅。南北方向に 3棟が南側で東西方向の長い棟でつながったE字形の平面。
［被害概要］大破 (1階）

北に大きな変形。

建物番号86 建物名称不明

［建物概要］

RC造5階建て、地下 1階。 地下は駐車場。南北3スパン、東西3スパン。

［被害概要］崩壊 (l階）

主筋は丸鋼22む帯筋は丸鋼 9<t>が用いられ、間隔は300mm。また、端部は 135゚ 折り曲げ定着。

建物番号87「インドネシア料理Durian」

［建物概要］

RC造 3階建て。1,2階店舗、 3階住宅。柱断面と配筋詳細を図 87.1に示すっ

［被害概要］崩壊 (I階）

断面 500 x 500 mm 

主筋 丸鋼 5X5-22¢, 

帯筋 丸鋼 9rJ,@250 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長 50mm

｀ ッ ツ

P C 

b c 

p < 

’^  ^  
I I 
500 

図87.1 柱断面と配筋詳細

建物番号88「芦屋川アーバンライフ」

［建物概要］

RC造地上7階、地下2階。東西5、南北3スパン。傾斜により、地下は北側では地表に出ている。

［被害概要］

被害は1階および地下に発生。西側では妻壁のせん断破壊が柱を貫通して、接合部までおよぶ。地下

の長柱にも被害があり、また、南北方向の大きな揺れを示す損傷も見られた。主筋は異形鉄筋（種類不

明）。帯筋は丸鋼9¢、間隔は 100皿瓦柱梁接合部では300mm間隔。

-
3
 
,
3
 



建物番号89「山ロマンション」

［建物概要］

RC造7階建て。1階駐車場、 2階以上集合住宅。柱断面と配筋

詳細を図89.1に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

取り壊し作業中のため詳細調査出来ず。

建物番号90「芦屋第2ハイ ツ」

［建物概要］

RC造5階建て。

［被害概要］小破。

断面 600x600 mm程度

主筋 丸鋼6X6-19</> 

帯筋 丸鋼 9¢ 

りし＇｀ょ v•

b （ 

恩
b ， 

b ＜ 

b ヽ

- - -... 
'---

I 
600 

I 

図89.1 柱断面と配筋詳細

腰壁を完全スリットで切って、柱を拘束していないため、柱頭・柱脚で曲げひび割れが発生している。

建物番号91「都コーポ」

［建物概要］

［被害概要］ 撤去済みのため調査出来ず。

建物番号92「佐藤ピル」

［建物概要］

RC造 4階建て。1階駐車場、 2階以上集合住宅。 東西 1スパン＠7.0m、南北2スパン＠5.0,7.0 m。1

階は東面にのみ耐力壁がある。建物 1階略平面図を図92.lに、柱断面と配筋詳細を図92.2に示す。1985

年ころの建物。副帯筋あり。

［被害概要］ 崩壊 (1階）

1階西側柱がすべて破壊し、崩壊、特に南西隅柱の破壊が激しく、南西に傾斜。1階西の北側2本の

柱は柱頭で北へせん断破壊。南西隅柱は西へ曲げ破壊し、柱頭では西側の、柱脚では東側のすべての主

筋が破断。上層階では非構造部材の損傷。
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C1 C2 

6 7 5 x 6 7 5 mm I 6 7 5 x 6 7 5 mm 

異形鉄筋4-D19 異形鉄筋 4-D19

4x5-D13@100 mml4x4-D13@100 mm 

中子筋有り 両端 135゚ 折り曲げ定着

両端 135゚ 折り曲げ定着端部余長 70~80mm 

端部余長 70~80

O
O
O
L
 

mm 

］ 
1 675 1 
□
]
675 

l
 

9
L
9

」

区 92.1

7000 

建物1階略平面図

図92.2 柱断面と配筋詳細

建物番号93「六甲マンション」

［建物概要］

RC造 3階建て。集合住宅 (l階含）。東西3スパン＠4.5m、南北2スパン＠3.0,6.0 m。

平面図を図93.1に、柱断面と配筋詳細を図93.2に示す。

建物 1階略

［被害概要］ 中破

1階北側の中柱2本が東西方向にせん断破壊している（損傷度IIIとIV)。また、そのうちの 1本は2

階でもせん断破壊している （損傷度m)。
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C1 

断面 500 x? mm 

主筋 丸鋼 3X 19 </) 

帯筋 丸鋼 9¢@300 mm 

i□ 
I I 

500 

図 93.2
図93.1 建物1階略平面図

柱断面と配筋詳細
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建物番号94「六甲桜丘ハイツ」

［建物概要］

RC造 7階建て。集合住宅 (1階含） 。階段室コアを中心に、南北棟と東西棟が各々エキスパンショ

ン ・ジョイントを介してつながっている。被害の大きかった南北棟は、東西2スパン6.0,4.0m、南北5

スパン＠5.0皿 1階北妻面にも開口がある。被害が大きかった南北棟の 1階略平面囮を固94.1に、 柱断

面と配筋詳細を因94.2、図94.3に示す。

［被害概要］ 崩壊 (1階）

南北棟は、 1階柱がせん断破壊し、層崩壊、西へ傾斜。1階東側柱はいずれも、高い腰壁と開口

さ950mm)により柱が短柱となって、南北にせん断破壊。階段室コアと東西棟は小破。
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C1 C2 

断面 900 x 400 mm 350 x 900 mm 
主筋 2x2-D22+ 3x4-D22 

2X2-D19 

帯筋 丸鋼 9<I>、13<I> 丸鋼 9¢@130 mm 
@150 mm（交互） 端部 90゚ 折り曲げ

端部余長 50mm 

見It 腐℃ ． 言． 
I 
900 
I 

寓

6000 3000 
図 94.2 柱断面と配筋詳細

図 94.1 建物1階略平面図

C3 C4 C5 
断面 900 x350 mm 900x900 mm 900x900 mm 
主筋 5 x 3-D2 2 5X5-D22 5X5-D22 

帯筋 9 tt,@130 mm 9 ¢@130 mm 

町こ
I I 
900 

| I I go/ 900 

図 94.3 柱断面と配筋詳細
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建物番号95「不ニピル」

［建物概要］RC造7階建て。南側で見た 1階が倉庫、 2,3階店舗、 4階以上集合住宅。傾斜地に立つ

（南側から見た2階が、北側からは 1階になる） 。東西4スパン＠5.5m、南北5スパン＠5.0lllo ただ

し、 1~3階では東西2スパン＠11.0mで、柱が2本抜けている。建物 l階（店舗階）および4階（住居

階）略平面医を固95.1に、柱断面と配筋詳細を固95.2に示す。

［被害概要］大破 (2階）

2階（北側からみて 1階）で腰壁と開口（高さ 400mm)により、柱が短柱となって、せん断破壊。

帯筋折曲げ部で破断。3階でも短柱のせん断破壊が見られるが、帯筋で拘束されている。
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図 95.1

c
 

5500 

4F 

5500 5500 5500 

建物1階及び4階略平面図

断面 600x600 mm 

主筋 異形鉄筋x4-D22 

帯筋 異形鉄筋D13@100mm

口
| I 
600 

図95.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号96「シャトー永井」

［建物概要］

RC造 5階建て。1階に店舗、 2階以上に集合住宅。東西2スパン9.0m,7.0m、南北2スパン70m,45m。

建物 1階略平面図を医96.lに、柱断面と配筋詳細を図96.2に示す。

［被害概要］大破 (1階） 。

1階北側の柱は重ね継手部で付着割裂破壊している。また、南西の隅の柱は南北方向にせん断破壊し

ている。

. -L_:◄ 

↑〕

身、--•、 ,' ニ―̀` ヽ•一-`，、、 、ヽヽ' ‘
: • ; (、,‘、..''.' ‘’’’`＇  
‘‘̀`．C1 ‘‘̀`£e1 ‘¥..Gi 

9000 2000 5000 

図96.1 建物 1階略平面図

C1 

断面 650 x 650 mm 

主筋 異形鉄筋 4X6-D19

帯筋 異形鉄筋D10@120mm

両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 35~40mm 

［ロ
I 
650 I 

図96.2 柱断面と配筋詳細

建物番号97「マンションふさ」

［建物概要］

RC造 4階建て。1階は駐車場と、南側の 1画の事務所C, 2階以上は住宅。東西 2スパン 6.0皿3.0m、

南北3スパン7.Sm,7.5皿4.0m。柱断面と配筋詳細を図97.1に、建物 1階略平面因を図97.2に示す。

［被害概要］大破 (I階） 。

1階ヒ°ロティ部分の柱の柱頭、接合部は南北方向にせん断破壊している。また、事務所側の梁端部に

はせん断ひび割れもみられた。建物全体が東西にねじれる。

C1 C2 C3 

:： I忌且ミ這苔こ且忌且ご；
゜
5
 
～
 ゜
4
 
長琴

~
g
}

端 mm I端壁杢呈40~50

恩［
mm I端壁舎長40~50mm 

］ 
l--600― l 

図97.1 柱断面と配筋詳細 ・接合部には補強筋なし
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図 97.2 建物1階略平面図

建物番号98「セントラルマンション」

［建物概要］

RC造 5階建て、 1階に店舗、2階以上に住宅。東西3スパン＠5.0m、南北 lスパン 6.0m。東西面の

壁はどちらもコンクリートプロック (C.B.)。建物 1階略平面図を圏 98.1に、柱断面と配筋詳細を図

98.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

建物は、南側に傾斜し、また西への水平変位が認められる。北西隅柱の残留変形は西に 90cm、南に

帯筋の破断は見られない。25cm。

↑〕
・
-＿ー一，―-ー
・

9

9
9
9
9

1

-

B

-

-

1

 

-

c

-

―

―

 

ー

下

―

•• 

一
廊

一

~

舗

一

―

店

。

5

-

―
 

-

ー

-

・・
1,-

―

―-

―

―

―
 

―

-i段
一
薦

,L
、

ヽ

{̀,

9,
＇’ 

ぞ

9

5000 

図 98.1

5000 5000 

C1 

断面 600 x 600 mm 

主筋 丸鋼 6X4-25<J, 

帯筋 丸鋼 9rt,@300 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長40~45 mm 

［口
I 
60す

建物1階略平面図
図98.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号99「第3セントラルマンション」

［建物概要］

RC造7階建て。1階に駐車場、 2階に店舗、病院、 3階から 5階に住宅。 6、7階の用途は不明。東西

1スパン 8.5m、南北4スパン6.0皿6.0m,4.0m,6.0mo西側にエレベータシャフトと階段室がある。建物 l

階略平面図を囮99.1に、柱断面と配筋詳細を図99.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階） 。

建物は西側に傾斜している。1階柱の柱脚はせん断破壊し主筋は座屈している。帯筋折曲げ部での破

断も見られる。南側の柱には柱脚の曲げ圧壊と付渚破壊が見られる。梁の東側端部にはせん断ひび割れ

が見られる。
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図99.1 建物1階略平面図

C1 C2 

断面 750 x 750 mm 750 x 750 mm 

主筋 異形鉄筋 5x 4-D25 異形鉄筋5x 9-D25 

帯筋 異形鉄筋 D13@300mm 異形鉄筋D16@300mm

両端90゚ 折り曲げ定着 両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長40~45、70 端部余長 60~70mm 

I 

75← | I 
750 

図99.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号 100「新神戸マンション」

［建物概要］

RC造 5階建て。集合住宅で1階の一部は店舗。東西3スパン 2.0m,6.0m,2.0m、南北6スパン3.0mX

2, 4.5mX2, 3.0mX2。建物 1階略平面圏を図 100]に、柱断面と配筋詳細を固 100.2に示す。

［被害概要］ 中破。

各階の非構造壁には被害がある。その他には内部の鉄筋が見える程度のひびわれ (l~5mm程度）の

柱が2本。
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図 100.1

4500 4500 

建物1階略平面図

3000 3000 

C1 C2 

断面 450 x 550 mm 450 x 550 mm 

主筋 異形鉄筋4-022 異形鉄筋 3X5-D22

帯筋 丸鋼 9¢@1 00 mm 丸鋼 9<1>@100 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着 両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長60mm 端部余長 60mm 

I 
15げ I 

450 
I 

図 100.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号 101「西灘スカイハイ ツ」

［建物概要］

SRC造 11階建て。東西5スパン＠5.0m、南北3スパン6.0m,7.0m, 8.0lllo l階西側には耐震壁、北側

および東側には非構造壁があり、駐車場として使用。2階から 11階までは集合住宅。建物 l階略平面

図を因 101.lに、柱断面と配筋詳細を図 101.2に示す。

［被害概要］大破 (1階）

1階西側の耐震壁は、北から南へせん断力により被害を受けている。一番西側の耐震壁はせん断ひび

割れが見られる程度の被害であるが、西から 2通り目の耐娯壁はせん断破壊している。1階内柱の柱脚

には曲げ圧壊も見られる。また、東側の非構造壁には打ち継ぎ面に水平ひび割れが見られる。

月 : 非構造壁 戸． ． 
三

非匿造壁

屡 駐車場

| T 
． ． ． 

怠
I 

、2—→C1 'ヽ‘―̀、C2
： ,'■ , ： ． ： ’■ ‘ ｝ ． 
`̀‘‘', ‘ ' し̀ ‘‘ ‘̀“ ’ 

5000 5000 5000 5000 5000 

図 101.1 建物1階略平面図

C1 C2 

断面 900 x 900 mm 900 x 900 mm 

主筋 異形鉄筋 3x 3-D25 異形鉄筋 3x 3-D25 

帯筋 丸鋼 13¢@1 oo mm 異形鉄筋 D13@10.0mm 

90/135゚ 折り曲げ定着 90/135゚ 折り曲げ定着

端部余長70/40mm 端部余長70/40mm 
9一

‘’ r 9 9 1 

9B 恩
lヤ9...JL..閂

＾ 駄

I 
900 

I I 
900 

I 

図 101.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号102「マンション松村」

［建物概要］

RC造4階建て。東西方向2スパン6.0m,7.0m、南北方向4スパン＠3.5m。1階には店舗、2階から 4

階までは住宅。建物 1階略平面図を図 102.lに、柱断面と配筋詳細を函 102.2に示す。東西構面には耐

震壁があるが、南北構面にはない。また、 1階東面はシャッターがあるため壁はない。一番西側の腰壁

の高さは50cm。

［被害概要］大破 (1階）

1階東側柱は南北にせん断破壊している。1階西側の柱（柱C3)は、腰壁、垂壁により短柱となって、

南北にせん断破壊している。
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図 102.1 建物1階略平面図

C1 C2 C3 

断面 550 x 550 mm 550 x 550 mm 550x550 mm 

主筋 異形鉄筋 4X5-022 異形鉄筋？X5-022 異形鉄筋4x?-D22

帯筋 丸鋼 9¢@1 00 mm 丸鋼 9¢@100 mm 丸鋼 9</>@1 00 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着 両端90゚ 折り曲(f定着 両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 50~55 mm 端部余長50~55mm 端部余長 50~55mm 

r゚゜ 1 
配筋不明

l e e J 
I I I I I I 

I 450 I I 450 I I 450 I 
550 550 550 

図 102.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号 103「岡本サンハイツ」

［建物概要］

RC造 7階建て。 2つの棟がエクスパンション ・ジョイントによりつながっている。東西方向 5スパ

ン＠7.0m,南北方向 6スパン5.0m,7.0m, 5.0m, 6.0m, 7.0m, 6.0mラーメン構造、及び、東西方向同じく 5

スパン＠7.0m,南北方向2スパン6.0m,8.0m壁式ラーメン構造。1階は住宅および店舗・病院、 2階から

7階は集合住宅。建物 1階略平面図を囮 103.]に、柱断面と配筋詳細を図 103.2に示す。

［被害概要］中破。

1階の柱が腰壁、垂壁により短柱となり南北にせん断破壊している（損傷度IVが 3or4本） 。壁式ラー

メン構造の棟は梁降伏型の破壊。エクスパンションジョイント部でそれぞれの棟が激しく衝突している。
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断面 1ooox1000 mm 

主筋 異形鉄筋？X6-D25

帯筋 丸鋼 13 ¢@1 20 mm 

両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 45mm 

［ ］ 
I I 
1050 

図 103.2 柱断面と配筋詳細

壁式ラーメン

4000 7000 

図 103.1

7000 7000 7000 7000 

建物1階略平面図

建物番号 104「ハイツ中岡」

［建物概要］

RC造 7階建て。1971年竣工。東西3スパン＠8.0m,6.0m, 5.0m、南北4スパン＠6.0m,5.0m X 2, 6.0m。

南端の Iスパンは駐車場となっている。建物 1階略平面図を図 104.lに、柱断面と配筋詳細を図 l04.2

に示す。

［被害概要］大破。

1階柱南北にせん断破壊。1階通路に面した柱は、腰壁、垂壁により短柱となり、せん断破壊してい

る。柱スパンは 10m程度。駐車場入り口の梁 (Bl)はせん断斜張力破壊している。
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巳 e.V. I9'一、、

疇—-「―
断面
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補強筋
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―→:-／：C1ー：車入口
しii 駐車場 9i~ 

』， 9 9,、

し、------ーー・----：ーー・｝ ¥」31

百 | 6000 150001 

図 104.1 建物1階略平面図

建物番号 105「梓寮」

［建物概要］

RC造。柱断面と配筋詳細を因 105.lに示す。

［被害概要］崩壊

撤去作業中につき調査不能。配筋調査のみ実施。

北東の隅柱

断面 ?x500 mm 

主筋 異形鉄筋 D19

帯筋 丸鋼 9¢@300 mm 

C1 B1 

700 x 700 mm 400 X天井面より 700

異形鉄筋 D25 4 x ?-D22 (2段配筋）

丸鋼9ct,@11 o mm 丸鋼 9<t,@300 mm 
両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長40~45 mm 

』口
I 配筋不明， I I 700 400 

図 104.2 柱断面と配筋詳細

北西の隅柱

650 x 450 mm 

異形鉄筋 D19

丸鋼 9¢@300 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着 両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 40~45mm 端部余長 40~45 mm 

］ 口{ID 
I I l I 
詳細不明 65U 

図 105.1 柱断面と配筋詳細

建物番号 106「市営本山第一住宅.1号棟」

［被害概要］ 撤去済みのため調査出来ず。
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建物番号 107 「市営本山第一住宅• 3号棟」

［建物概要］ RC造。

［被害概要］ 撤去作業中のため調査出来ず。

建物番号108「市営本山第四住宅・ 2号棟」

［建物概要］

SRC造 13階建て。東西 lスパン＠9.0m、南北 11スパン＠6.0皿 南面で1号棟とエクスパンションジ

ョイントで接続される。1号棟は東西6スパン＠8.0m,6.0m X 5、南北 lスパン＠9.0皿 1階は駐車場、2

~13階は集合住宅。柱断面と配筋詳細を函 108.1に、建物 1階略平面図を因 108.2に示す。

［被害概要］中破。

1階の柱には被害が見られず、柱の破壊2本のみである（北側階段室の柱のせん断破壊、および2階

南東隅柱の柱脚曲げ破壊、主筋の座屈後の破断） 。梁端部のひび割れは多く、梁下端の圧壊も見られる。

また、各階の非構造壁がせん断破壊している。近々取り壊し予定。

C1 C2 

断面 690 x 690 mm 900 x 700 mm 

主筋 異形鉄筋 D19, D25 異形鉄筋 D19, D25 

帯筋 異形鉄筋D10@120mm 異形鉄筋D10@100mm

両端 90゚ 折り曲げ定着 90/135゚ 折り曲（f定着
端部余長 60~65mm 端部余長 65~180 mm 
ー，

恩見］| 
1配筋王明 I 

690 
l 配尉評 I 

図 108.1 柱断面と配筋詳細
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建物1階略平面図
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建物番号 109「甲南青木ハイム」

［建物概要］

RC造 5階建て。東西 lスパン＠8.0m、南北3スパン＠7.0mの棟と、東西3スパン＠6.0m,5.5m, 6.0m、

南北 lスパン＠9.0mの棟がエクスパンションジョイントで接続されている。・1階は駐車場、 2階以上は

集合住宅。建物 1階略平面図を固 109.1に示す。柱の断面詳細は不明。

［被害概要］大破。

北側の棟に被害が多い。2階梁端部のせん断破壊、 1階柱の柱頭柱脚の曲げ破壊が北棟に見られる。

北棟 l階東側のコンクリートブロックが崩落。
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図 109.1 建物1階略平面図

建物番号 110「深江見附住宅 A棟」

［建物概要］

SRC造 10階建て。東西 lスパン＠IO.Om、南北 13スパン＠6.0n1o建物 1階略平面図を図 110.2に、柱

断面と配筋詳細を図 110.lに示す。全階住居であり、 1階の一部にヒ°ロティがある。また、南面のエク

スパンションジョイントで、東西に長い別棟と西面のヒ°ロティ部分で、同じく東西に長い別棟と接続さ

れている。
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［被害概要］崩壊 (1階）

1階の、腰壁 ・垂壁による短柱が全てせん断破壊している。g8 

短柱の柱スパンは l.4m。主筋のガス圧接の破断も見られる。

プレキャストパネルの非構造壁もせん断破壊している。

↑ 

C1 C2 

断面 1 ooo x480 mm 900 x 450 mm 

主筋 Ox1-D13 ox 1 -D1 3 

2x4-D25 2 x 4-D25 

帯筋 9 ¢@120 mm 9 ¢@120 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着 両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 55~60mm 端部余長 55~60 mm 

口〗 □三I 

＇ I 

1000 goo 

図 110.1 柱断面と配筋詳細
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建物番号111

［建物概要］

「奥野マンション」

s造。

建物番号112「百万両新泉（樹」

［建物概要・ 被害概要］撤去済みのため調査出来ず。

建物番号114「御影第一ピル」

［建物概要］

RC造 7階建て集合住宅。昭和48年 3月竣工。 東西9スパン＠6.0mX8,3.0m、南北 lスパン＠IO.Om

の東西に長い棟と東西 lスパン、南北4スパン＠5.0mの南北に長い棟とがエクスパンションジョイント

により接続されている。建物 1階略平面図を図 114.lに、柱断面と配筋詳細を図 114.2に示す。

［被害概要］崩壊 (2階）

南北に長い棟の2階が層崩壊し、エクスパンション・ジョイント部分で東西に長い棟と完全に切り離

されている。南北に長い棟の2階上部は床面まで沈下しており、南方向への残留変形も大きい。また、

東西に長い棟も1階に被害が見られる（中破または大破程度） 。

―

―
 

0
0
0
9
 
0
0
0
9
 

・ : ・ • -・ •ー・・・・・ー・•.．．．． ...．．... ． . ．..．.． . ．.．．．．．．．············ · :::.: · ···•·．廊下． ．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．． ．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． ． ·· ·· · ····· ··:::.: ·ー．．．．．．．．．．ー・．．．．．．．．． ．． ．．．．．．．

•::::~:::·: ■•．． ．．．．．....-―■.... .... ・ •■ ••…· • • ・ • ••…■ • ●●●● ●→● ●●ー・••■~:::::::…:::■ •• ●●●●●● ••……•■ •••~::::…· ••••• l. ． 
EV室 電気室

● ••••ー・・・・ ...... ... ..….... . ． ． ．．．．·■• •••...... ••••• ■••ー・ー・・・・-·· ■•..．．．．．．……•● ••••••••……·量・・．．．．．．．．…••一， ．．，．． ．． ． ~···········• ············~~:.~; l I ． 
• 

機械，

臼 ー'̀-、̀；、、
スローテ iC2
一 ：． 

“-→•一/-;、、
←) 、,
‘--• C1 

6000 6000 6000 6000 

図 114.1

6000 6000 6000 

I 

6000 3000 

建物1階略平面図

C1 C2 

断面 700 x? mm 800 x 800 mm 

主筋 丸鋼 25¢ 丸鋼 25¢ 

帯筋 丸鋼 9¢@100 mm 丸鋼 9¢@100 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着 両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長 40 mm 端部余長 40 mm 

監窓口
口`

号怜

孟塁
，配筋不明 1 I 配筋不明 1
/UU Rnn 

図 114.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号115「大樹ピル（エスハイム）」

［建物概要］

RC造 5階建て。東西 lスパン＠7.0m、南北2スパン＠5.0皿 1階は駐車場および店舗、2階から 5階

は住宅。南面に構造壁、北面に構造壁と階段室がある。建物 1階略平面図を図 115.1に、柱断面と配筋

詳細を図 115.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

1層が崩壊し、南側の l階上部はほぼ着地している。1階の柱は北方向にせん断破壊し、北東隅の柱

では北へ約 85cmの残留変形が見られる。

i 
階段室 ； 
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C1 C2 

断面 720 x 400 mm 720 x 400 mm 

主筋 7X2-D22+1-D16 7x2-D22+1-D16 

帯筋 丸鋼 9¢ 丸鋼 9¢@120 mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長50mm 

]□ ロニ〗
I 
720 

I I 
720 

I 

図 115.2 柱断面と配筋詳細

NCD 図 115.1
7000 

建物1階略平面図

建物番号116「御影郡家マンション」

［建物概要］ SRC造 5階建て。

建物番号117「グンゲマンション」

［建物概要］

RC造 7階建て。東西 lスパン、南北5スパン＠7.0m,4.5m X 4。東西2スパン、南北 lスパン部分は1

階に駐車場、 南北に長い部分は住宅。2階以上は住宅。建物 l階略平面図を図 117.1に、柱断面と配筋

詳細を図 117.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

北西方向へのせん断破壊で、 1層部分が崩壊し、 1階上部は完全に着地している。2階以上には被害

はみられない。1階柱はせん断破壊し、帯筋は開いている。
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断面 750 x 750 mm 

主筋 2-D25+1-016 

x 3-D25* 

帯筋 丸鋼 9¢@1 50** mm 

両端 90゚ 折り曲げ定着

端部余長 30~70mm

口
I I 
750 

＊ ただし、柱脚では4x 9-D25+1 x O-D16 

o
o
g
v
 

＊＊ ただし、柱脚では間隔 100mm

柱断面と配筋詳細図 117.2

L-
6000 

図 117.1

4500 

建物1階略平面図
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建物番号 118「大蔵マンション」

［建物概要］

RC造 6階建て。東西4スパン＠2.5m,5.0m, 7.0m, 3.0m、南北6スパン＠3.0m,6.5mX5。1階ヒ°ロティ

部分は駐車場、 1階の他の部分および2~6階は住宅。5、6階ではセットバックしている。建物 1階略

平面図を図 118.lに、柱断面と配筋詳細を図 118.2に示す。

［被害概要］大破

1階ピ ロティ部分の柱は南から北へせん断破壊している。残留変形は少ない。帯筋に破断も見られる。
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図 118.1 建物1階略平面図

竺ば一五

C1 

680 x 650 mm 

異形鉄筋 5X4-D25

丸鋼 9¢@300mm* 

両端90゚ 折り曲げ定着

C2 

680x650 mm 

異形鉄筋 5X4-D25

丸鋼 9<t,@200mm 

両端90゚ 折り曲げ定着

端部余長 20~45mm I端部余長 20~45mm 

680 1 680 

・柱脚では間隔200mm

図 118.2 柱断面と配筋詳細

建物番号119「尾崎マンション」

［建物概要］

RC造5階建て。昭和48年竣工。東西3スパン＠3.0m,4.0m, 4.0m、南北3スパン＠4.0m,3.0皿 6.0m。

1階には事務所および倉庫、 2~5階は住居。1階西面の壁はコンクリートプロック。建物 1階略平面図

を図 119.1に、 柱断面と配筋詳細を図 119.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階上部は西側で完全に着地し、わずかに西に傾斜している。南東の隅柱に南西へ、西側の柱に東へ

それぞれ残留変形があり、建物全体はねじれている。破壊した柱は、帯筋が開いており、接合部に帯筋

がみられない。
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図 119.1 建物1階略平面図

C1 C2 

断面 500x500 mm 500 x 500 mm 

主筋 異形鉄筋 3X4-D22 異形鉄筋 5x 4-D22 

帯筋 丸鋼 9¢@1 OOmm* mm 丸鋼 9¢@1 20 mm 

端部90゚ 折り曲げ定着 端部 90゚ 折り曲げ定着

端部余長30~40 mm 端部余長 30~40mm 

口 ］ 口
• —500 

| l I 

500 

図 119.2 柱断面と配筋詳細 ・：接合部に補強筋なし

建物番号120「小原田コーポラス」

［建物概要］

RC造 5階建て。東西方向 6スパン。1階は駐車場、 2~5階は集

合住宅。柱断面と配筋詳細を図 120.1に示す。

［被害概要］崩壊 (1層）

1階部分は崩壊し、1階上部はほぼ着地している。被害を受けた柱

は南北方向にせん断破壊している。

北西隅柱

断面 ? x 500 mm 

主筋 丸鋼？ X5-22 ¢ 

帯筋 丸鋼 9¢@250 mm 

90/135゚ 折り曲げ定着
' 

恩 ［ 
I I 
詳細不明

図 120.1 柱断面と配筋詳細
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建物番号 121「渦ヶ森コーポ 14号」

［建物概要］

RC造 5階建て、地下 1階あり。階東西 12スパン＠（5.0m,3.0m, 5.0m) X4、南北3スパン＠3.0m,4.0m, 

3.0m (1階以上は2スパン＠3.0m,4.0m)。地下 l階は店舗、 I~5階は集合住宅。建物の北側の地面が

南側より高く、建物南面の地上階が北面では地下1階となる。また、建物の南側の地面は東から西へ下

るスロープになっている。柱断面と配筋詳細を囮 121.1に、建物地下 1階略平面園を図 121.2に示す。

［被害概要］崩壊（地階）

地下 1階の中柱は南北方向にせん断破壊している。南北方向の内側2構面のほとんどの柱は、柱頭が

せん断破壊し、鉄筋が座屈している。帯筋も開いている。また、建物の北側のアスファルトに地割れが

あり、西側から始まり、東に行くにつれてなくなっている。

C1 C2 (1階）
断面 600 x 600 mm I 600 x 600 mm 
主筋 異形鉄筋4x6-D25 異形鉄筋 5X 6-025 

帯筋 丸鋼 9¢@100 mm 丸鋼 9¢@100 mm 

90/135゚ 折り曲If定着 90/135゚ 折り曲rf定着

端部余長 75/35mm 端部余長 75/35 mm 

1 600 | 函

図 121.1 柱断面と配筋詳細
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建物番号122「マンション高徳」

［建物概要］

RC造 5階建て。東西3スパン＠3_0m,3_5m, 3.0m、南北 lスパン＠7_5m。l階は半地下となり 、駐車場、

2~5階は住宅。4,5階はセットバックしている。建物 1階略平面図を図122.1に、柱断面と配筋詳細を

図 122_2に示す。

［被害概要］崩壊 (I階 ：半地下）

半地下の 1階が崩壊し、125cm沈下しているn

.-―̀ I ‘̀ 
■•-..........—…■ •- --- -- -- --• •…■--- ----- ---•ーと5,

0
09
L
 

N ● ● .. ..[9:］・．．喜土：｝

(])三三—-
図 122.1 建物1階略平面図

C1 C2 C3 

断面 600 x? mm ?x? 600 x 800 mm 

主筋 異形鉄筋 5X?-D22 異形鉄筋 5x5-D22 異形鉄筋 5x6-D22

帯筋 丸鋼9¢@100 mm 丸鋼 9¢@1 00 mm 丸鋼9¢@120 mm 

90/135゚ 折曲げ定着

端部余長 45/55mm 
＇ 

臣

ロ
笞

ロ ロ
怜 怜

r 

喜 -キ
共

こ一

| I I I l I 
600 荏幅不明 600 

図 122.2 柱断面と配筋詳細
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建物番号 123 建物名称不明

［建物概要］

RC造 3階建て。東西 1スパン＠7.0m、南北2スパン＠3.0m,4.5m。1階は駐車場、 2,3階は住宅。建物 l

階略平面図を図 123.1に、柱断面と配筋詳細を図 123.2に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

1階の柱が南へせん断破壊しており、1階は崩壊し建物は南東方向へ大きく傾斜している。南側は 1

階上部が完全に着地している。
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図 123.1建物1階略平面図

建物番号 124 建物名称不明

［建物概要］

RC造。柱断面と配筋詳細を因 124)に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

痴

図 123.2 柱断面と配筋詳細
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図 124.1 柱断面と配筋詳細

建物番号125「レジデンス六甲」

［建物概要］

RC造 4階建て。1階用途は倉庫。4階はセットバックしてい

る。柱断面と配筋詳細を図 125.1に示す。

［被害概要］崩壊 (1階）

断面 ?x? 

主筋 異形鉄筋 D22

帯筋 丸鋼 13r/> 

［口
L-詳- l 
涸不明

図 125.1 柱断面と配筋詳細
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